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Załącznik nr 1 

 

 Opis przedmiotu zamówienia do inwestycji:  

 

 Przebudowa Istniejącej Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej  w ramach 

zadania "Dostosowanie pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 

do obowiązujących wymagań prawnych" 

 

1. Informacje ogólne: 

 

 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń w istniejącej Aptece Szpitalnej i 

Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, mieszczących się  na wysokim parterze w budynku  

Diagnostyczno Usługowym "B" wchodząc ym w kompleks budynków Specjalistycznego 

Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie zlokalizowanych na działce nr 4306/28 przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 2   

 

 Zakres zadania objęty inwestycją  dla Apteki Szpitalnej to powierzchnia: 

 wysoki parter - 278,55 m2 

 niski parter - 17,78 m2 

 łącznie - 296,33 m2 

 

 Zakres zadania objęty inwestycją dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej to powierzchnia:  

 wysoki parter - 371,45 m2 

 łącznie - 371,45 m2 

 

 Modernizacja obejmuje wykonanie zadania w 2020 r.  

 Zamawiający wymaga dokonanie przez Wykonawcę wizji  lokalnej pomieszczeń 

przeznaczonych do modernizacji.  

 

2. W skład modernizacji wchodzą następujące roboty:  

 

 roboty budowlane:  

 

 roboty demontażowe, zerwanie starego podłoża, w ylanie nowego podłoża samopoziomującego 

oraz ułożenie nowej wykładziny podłogowej, tynki i okładziny wewnętrzne (ułożenie glazury i 

terakoty), malowanie, wymiana drzwi,  wymiana parapetów wewnętrznych, wyposażenie 

pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych.   

 

 roboty sanitarne: 

 

 wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej i deszczowej (piony i przyłącza kanalizacyjne 

żeliwne) wraz z osprzętem sanitarnym, instalacja c.o. Wym iana ma być tak dokonana aby w 

przyszłości Zamawiający mógł połączyć wymien ioną instalację na  parterze z  instalacją z 

kondygnacji wyższego pięt ra. Zamawiający posiada głowice  termoregulacyjne przy 

istniejących grzejnikach, do wykorzystania.  

 

 roboty elektryczne:  

 

 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej. Zamawiający posiada do 

 wykorzystania nowe lampy elektryczne , podliczniki  energii elektrycznej umieszczone   w 

 szachtach elektrycznych na czas remontu musza być zdemontowane a po 

 przeprowadzonym remoncie ponownie zamontowane i skonfigurowane do istniejącej 

 instalacji w taki sposób aby można było zdalnie odczytywać pomiar en ergii  elektrycznej 

 (Dział Eksploatacji udostępni hasła do konfiguracji).  
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 wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  

 

 Wszystkie kanały starej wentylacji mechanicznej biegnące w zabudowach                                           

 (w ścianach) musza być zdem ontowane na koszt wykonawcy robót.  

 

 instalacja teletechniczna 

   

 Zamawiający posiada częściowo nową sieć informatyczną, do wykorzystania.  

 Wykonawca robót zainstaluje  tablice karosującą w szafie teleinformatycznej                        

 i przewodem 30 - parowym  podłączy do istniejącej centrali telefonicznej . 

 

 instalacja p-poż 

 

 W centrali p-poż Polom 6000 (szatnia główna)  wykonawca robót zamontuje   dodatkowy 

 moduł dla osobnej pętli  p-poż. 

  

  

 Przebudowa pomieszczeń z docelową strukturą spełniającą  wymogi m.in. 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019  r. w sprawie szczegółowych 

 wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu   wykonującego 

 działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 poz.595).  

 

3. Uwagi ogólne: 

  

 Wszystkie roboty musza być wycenione i  wykonywane w oparciu o  Projekt Budowlany                       

 i przedmiar robót.  

 Ponadto wykonawca robót na własny koszt przygotuje  pomieszczenia wskazane przez 

 zamawiającego, do których na czas remontu będzie przeni esiony Zakład Diagnostyki 

 Laboratoryjnej i Apteka. Pomieszczenia tymczasowe  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej   

 mają być wykonane zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. 

 (Dz. U. z 2019 poz.595). Natomiast pomieszczenia Apteki  zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 

 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2001 r. Nr. 126, poz.1381 oraz z  2002 . Nr 113, poz. 

 984, Nr 141, poz.1181 i Nr 152, poz.1265 i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 

 marca 2019 r. Pomieszczenia mają być p rzygotowane w sposób umożliwiający  personelowi 

 w pełni wykonywanie czynność Laboratoryjnych i Aptecznych.  

 Z tego względu konieczna jest do przeniesienia z  obecnego Zakładu Diagnostyki 

 Laboratoryjnej poczta pneumatyczna i zainstalowana w pomieszczeniach  tymczasowych w 

 budynku Zakaźnym. Po wykonaniu modernizacji pomieszczeń Zakładu Diagnostyki 

 Laboratoryjnej, poczta pneumatyczna zostanie zdemontowana z  pomieszczeni tymczasowych i 

 ponownie zamontowana w miejscu docelowym.  

 Aparatura w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej  jest dzierżawiona od firm zewnętrznych, 

 wykonawca robót musi się kontaktować z firmami których aparatura jest do przeniesienia w 

 celu prawidłowego podłączenia do sieci energetycznej, komputerowej, wodnej                                    

 i kanalizacyjnej (DTR aparatu).  

 Z tego względu aby oszacować koszty związane z przygotowaniem pomieszczeń, niezbędna 

 jest wizja lokalna w siedzibie zamawiającego (mapki z proponowanymi pomieszczeniami) , 

 Roboty będą realizowane w obiekcie czynnym jakim jest szpital. 

 Wszystkie zaprojektowane  i wykonane instalacje powinny być skonfigurowane                        

 i dopasowane (połączone) do instalacji istniejących w Szpitalu. Koszt  wykonania, 

 podłączenia i skonfigurowania  instalacji po stronie wykona wcy. 

 Klimatyzatory znajdujące się na  zewnętrznych ścianach budynku Zakładu Diagnostyki 

 Laboratoryjnej należy zdemontować i ponownie zamontować w miejsca  wskazane przez 

 zamawiającego na koszt wykonawcy robót.  
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 Przy drzwiach ewakuacyjnych i wejściowych do  Zakładu  Diagnostyki 

 Laboratoryjnej, trzeba zamontować  dźwignię antypaniczną z klamką zewnętrzną                     

 i podpórki zabezpieczające przed zamknięciem drzwi.  

 Do wyposażenia Apteki wykonawca robót musi skalkulować  na swój koszt zakup                

 2 szt wózków platformowych. 

 Opis wózka:  

 - nośność minimum 350kg 

 - wytrzymała konstrukcja wózka wykonana ze stali 

 - koła pełne z bieżnikiem kauczukowym, z łożyskami tocznymi, wielkość kół Ø150 -

 200mm 

 - dwa koła skrętne, dwa koła nieruchome 

 - uchwyt do manewrowania z jednej strony wózka 

 - wymiary użytkowe platformy:dł. 1100-1200mm, szer.850-900mm 

 - wysokość całkowita 1200mm 

  

 Wykonawca robót sporządzi dokumentację powykonawczą w wersji elektronicznej.   


