Załącznik nr 6 – zakres robót.
dotyczy postępowania ZP/2501/87/20 – Przebudowa pomieszczeń IV piętra budynku głównego SSzW w Ciechanowie, realizowana w ramach zadań: "Utworzenie Ośrodka Udarowego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim Ciechanowie" oraz "Modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych" 
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1.   Informacje ogólne:       P rzedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń na  I V  -   piętrze budynku głównego "A"  (prawa  i lewa  strona)     Zakres zadania objęty inwestycją dotyczy modernizacji pomieszczeń z prze znaczeniem dla  Oddziału Neurologicznego (1042 m2) i Ośrodka Udarowego (2 61,99 m2 )o łącznej powierzchni  1304,09   m 2        Modernizacja pomieszczeń obejmuje wykonanie w/w  zadania w 2020 i 2021 r.     Zamawiający wymaga od wykonawcy robót przeprowadzenia wizji lokalnej    pomieszczeń    przeznaczonych do modernizacji.       W skład modernizac ji wchodzą następujące roboty:      roboty budowlane:      roboty demontażowe, zerwanie starego podłoża, wylanie nowego podłoża    samopoziomującego oraz ułożenie nowej wykładziny podłogowej, tynki i okładziny    wewnętrzne (ułożenie glazury i terakoty), malowanie, wy miana drzwi, wymiana    parapetów  wewnętrznych, wyposażenie pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych,    montaż paneli  nadłóżkowych.      roboty sanitarne:     wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej (piony i przyłącza kanalizacyjne żeliwne)    wraz z  osprzętem sanitar nym, instalacja c.o. Wymiana pionów kanalizacyjnych ma    być wykonana do  przestrzeni instalacyjnej i połączona z poziomem kanalizacyjnym.    Zamawiający posiada głowice  termoregulacyjne przy istniejących grzejnikach,    do    wykorzystania przez wykonawcę  robót.      roboty elektryczne      demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i montaż nowej. Zamawiający posiada do    wykor zystania nowe lampy elektryczne, (lampy obecnie zamontowane są na    Oddziale )      instalacja gazów medycznyc      wentylacja mechaniczna i klimatyzacja      in stalacja teletechniczna     Zamawiający  na modernizowanym Oddziale  posiada częściowo nową sieć    informatyczną, do wykorzystania.       Przebudowa pomieszczeń z docelową strukturą spełniającą wymogi m.in.    rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.  w sprawie szczegółowych    wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu    wykonującego  działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 poz.739).      2.   Uwagi ogólne:       Roboty budowlane wykonywane w oparciu o dokumentację projektowo - kosztorysową,    realizowane będą w obiekcie czynnym.      Wszystkie zaprojektowane instalacje powinny być skonfigurowane i dopasowane    (połączone) do instalacji istniejących w Szpitalu. Koszt podłączenia i skonfigurowania    instalacji po stronie wykonawcy.   Zamawiający wymaga  dokumentacji powykonawczej    w  wersji elektronicznej PDF I DWG.  
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Dodatkowo wykonawca na własny koszt zakupi :       1.   Drukarka SF 5030  A4                   szt .   1   2. Stolik przygotowawczy:      Stolik z jednym blatem prostym      Półka montowana na stałe      Możliwość dodania akces oriów      wyrób na kółkach o średnicy 100 mm (dwa z blokadą)      oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża      wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301   Wymiary   Długość  -   765   Szerokość  -   470   Wysokość  -   880   szt. 2   3.  Stolik przygotowawczy do znieczulen ia podpajęczynówkowego:        wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301      stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe      odległość pomiędzy blatem a półką: 445 mm      uchwyt do prowadzenia umieszczony przy krótszym boku      wyrób na kółkach o średnicy 100 mm (dw a z blokadą)      oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża      przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego      możliwość wykonania stolika z blatami nakładanymi na stelaż (nr kat. 2 - 212), do  samodzielnego skręcenia, z dwoma uchwytami do prowadzenia, na kół kach o średnicy 80 mm      opcje wykonania blatu/półki dolnej: zagłębiony, wyjmowana taca, z relingami     Wymiary   Długość  -   765   Szerokość  -   470   Wysokość  -   880         szt. 6                     4 .   Taboret pokryty eko  -   skórą , z regulacją   wysokość             szt .   7     5.   Krzesło obrotow e   do pracy przy komputerze, obicie śedziska i oparcia -   skóra ekologiczna.  Mechanizm TILT. Odchylanie z funkcja blokowania pozycji pionowej. regulacja śedziska, płynna  zmiana wysokośc. podstawa chrom , kółka podwójne gumowane.              szt .   1     6 .   Stolik przygot owawczy dwupoziomowy dwa proste blaty wykonane ze stali nierdzewnej, stelaż  wykonany ze stali nierdzewnej, stelaż zamocowany na czterech kółkach o średnicy 50 - 80 mm ,   w tym dwa z blokadą. wymiary całkowite : szer 40 - 50 cm dł 70 - 80 cm wys 140 cm+ / - 10 cm                 szt .    4     7 .   Stojak na kroplówki:     Wysokość minimalna (mm) 1200   Wysokość maksymalna (mm) 2200   Średnica podstawy (mm) 500  
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Budowa:   wieszak   pokrętło/zacisk   statyw   pięcionóg z kółkami jezdnymi   śruba mocująca                   szt .   1  


